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Dricksvattenkvalitet i Starred

| tabellen visas kvaliteten i det vatten som distribuerats fran Starreds vattenverk. Analysresultaten kommer fran ett ackrediterat laboratorium, samt vattenverket
Tallvagens eget laboratorium. Livsmedelsverket har angett gransvardena.

"Gransvarde tjanligt med anmarkning” innebar att vid dverskridande av detta gréansvarde far dricksvattnet anvandas som vanligt men vattenverket ska informera om

anmarkningen, utreda och atgarda.

"Gransvarde otjanligt” innebar att dricksvattnet ej utan féregaende behandling far anvandas till dryck och matlagning, 6vrig anvéandning som vanligt.

Gransvarde Gransvarde
tjanligt med tjanligt med
anmarkning, anmarkning, Gransvarde Gransvarde | Medianvarde | Medianvarde
vid hos otjanligt, vid | otjanligt, hos | Starred, vid Starred, hos
Parameter Enhet vattenverket konsument vattenverket konsument vattenverket konsument Kommentar
Antal
mikroorganismer vid Bakterier som normalt finns i
22°C antal/ml 10 100 Mindre &n 1 Mindre &n 1 | mark och sjoar.
Antal
lAngsamvéaxande Bakterier som normalt finns i
bakterier antal/ml 5000 Mindre &n 10 | Mindre &n 10 | mark och sjoar.
Bakterier som normalt finns i
sjoar och vattendrag, men som
ocksa kan indikera paverkan
fran aviopp eller naturgodsel.
Clostridium perfringens far vid
Clostridium antal/ analys av dricksvattnet ej
perfringens 100 ml pavisad ej pavisad | pavisas.
Bakterier som indikerar
paverkan fran aviopp eller
naturgodsel. E. coli far vid
Escherichia coli (E. antal/ analys av dricksvattnet ej
coli) 100 ml pavisad pavisad ej pavisad ej pavisad pavisas.




antal/

Bakterier som normalt finns i
sjoar och vattendrag, men som
ocksa kan indikera paverkan
fran avlopp eller naturgodsel.
Koliforma bakterier far vid
analys av dricksvattnet ej

Koliforma bakterier 100 ml iévisad iévisad 10 10 ei iévisad ei iévisad iévisas.

Aluminium (Al)

mg/l Al

0,100

Mindre an 0,01

Mindre an
0,01

Férekommer naturligt i vatten.

Ammonium (NH,)

mg/l NH,4

0,50

Mindre an
0,004

Mindre an
0,004

Férhojd halt kan indikera
paverkan av godsel och/eller
aviopp.

Fluorid (F)

mg/l F

15

0,8

0,8

Finns naturligt i varierande halt i
dricksvattnet. Halter upp till
gransvardet har normalt en
positiv effekt pa tandstatusen.

Farg

mg/l Pt

15

30

Mindre &n 5

Mindre an 5

Organiska amnen (t ex
vaxtrester) och jarn- &
manganrester kan ge vatten
farg.

Hardhet

°dH

5

Las pa
tvattmedelsférpackningen for
korrekt dosering av tvattmedel.
Mjukt vatten ar pa
tvattmedelsférpackningen 0-6
°dH.

Jarn (Fe)

mg/l Fe

0,100

0,200

Mindre an 0,01

Mindre an
0,01

Kan ge féarg och grumlighet.

Klor, total aktiv (Cl,)

mg/l Cl,

0,4

Anvands for att ta bort
bakterier. Kan vid foérhdjda
halter ge "badhuslukt.”

Konduktivitet

mS/m

250

18

18

Ett matt pa salthalten i vattnet.




tydlig eller

Organiska amnen kan ge lukt
och smak. Det ofarliga amnet
geosmin som utsondras fran

Lukt - svag mycket stark ingen ingen bakterier ger t.ex. en jordlukt.
Mindre an

Mangan (Mn) mg/l Mn 0,050 0,01 0,002 Kan ge farg och grumlighet.

Forhojd halt kan indikera
Mindre an Mindre an | paverkan av godsel och/eller
Nitrit (NO,) mg/l NO, 0,10 0,50 0,003 0,003 aviopp.
pH-

pH enheter <7,5 och >9,0 10,5 10,5 8,1 8,0 pH bor ligga mellan 7,5-9.
Sommartid kan dricksvattnet
ibland n& temperaturer

Temperatur “C 20 8 7 uppemot 20°C.

FNU eller
Turbiditet NTU 0,5 1.5 0,1 0,1 Grumlighet.




